合肥和安机械制造有限公司新能源工业车辆零部件智能制造及研发基地建设项目（一期）施工总承包答疑澄清（一）

各潜在投标人：

现对合肥和安机械制造有限公司新能源工业车辆零部件智能制造及研发基地建设项目（一期）施工总承包（招标项目编号：2025DFEGZ01236/JG2025-07-0795，以下简称“本项目”）招标文件做出如下答疑澄清：
1、疑问：根据招标文件第三章评标办法，详细评审标准2.2.2（2）商务文件评分标准项目经理业绩要求“自 2020 年 1 月 1 日以来（以竣工验收时间为准），拟派项目经理具备以项目经理身份承担过单项合同额不低于 17900 万元或单个合同总建筑面积不低于 66200 平方米的工业厂房施工总承包业绩，每提供一个得 2.5 分，满分 2.5 分”。同时项目经理奖项荣誉要求：“自 2020 年 1 月 1 日以来（以颁奖时间为准），拟派项目经理承建的建筑工程项目获得省级及以上优质工程奖项的，每提供一个得 2.5 分，满分 2.5 分”。我公司认为，该项目招标文件中此处对项目经理要求过高。建议：将项目经理奖项荣誉修改为“自 2020 年 1 月 1 日以来（以颁奖时间为准），拟派项目经理承建的建筑工程项目获得市级及以上优质工程奖项的，每提供一个得 2.5 分，满分 2.5 分”。 
回复：不修改。本项目创优目标为“本项目确保至少一个主要单体获得合肥市建筑工程优质结构奖，争取获得安徽省“黄山杯”及以

上级别的优质工程奖”，设置的项目经理具有相关荣誉奖项，与本项目的具体特点和实际需要相适应，符合《合肥市建设工程施工项目评标办法实施导则（2023年版）》要求，不违反法律法规。
2、疑问：招标文件技术标章节的详细评审标准明确要求施工组织设计需涵盖11个评审要素，但后续编制条款中对施工组织设计的格式限定为A4版面且篇幅不得超过50页。在此版面规格及页数限制下，各评审要素的技术方案难以充分展开阐述，是否允许适当放宽排版格式限制或对页数要求进行实质性扩充？
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回复：不修改，按招标文件要求执行。依据《合肥市建设工程施工项目评标办法实施导则（2023年版）》，“为减轻投标人负担，提高评标效率，预防围串标行为”，建议施工组织设计的篇幅不超过50页（不包含封面、目录、图表），此条仅为建议，非实质性要求。
3、疑问：结构说明里未见钢结构说明（桁架、钢梁是否需做防腐防火等均未明确）？

回复：一号厂房、二号厂房立库、研发楼连廊等钢结构构件均需要做防腐防火，防腐防火要求可参考一号厂房、二号厂房钢结构说明第六、第七章内容。屋面、墙面檩条均不考虑刷防火涂料。桁架耐火极限按梁考虑。
疑问：结构总说明里4.2.3：吊环埋入混凝土的深度未明确？

回复：吊环埋入混凝土的深度应≥la且≥30d,la长度可配合图集22G101-1第2-3页。 

5、疑问：基坑支护平面图中各剖面节点分界范围未标注明确？

回复：各剖面节点分界范围详见基坑支护平面图剖面分界线。

6、疑问：基坑支护剖面图中4-4、5-5节点图中桩间砌筑240厚砖砌拱墙，考虑到周边土压力及实际砌筑高度，是否考虑采用挂网喷射混凝土或加大砖砌厚度？

回复：按照《合肥市深基坑工程技术管理导则》第二十条.围护桩桩间土为填土且厚度大于2m时，宜采用桩间拱墙挡土。 

7、疑问：5t耐磨混凝土地面是否配钢筋网片？

回复：5t地面无需配钢筋。 

8、疑问：二号厂房楼面是否有找平层？

回复：无找平层，楼板采用200厚钢筋混凝土，打磨找平后设置金刚砂骨料及固化剂面层，具体详见图纸。 

9、疑问：能否将招标文件正文“第一章招标公告中3.投标人资格要求中3.1.7本招标项目不接受联合体投标”调整为本招标项目接受联合体投标，联合体单位不超过2家?

回复：本项目对投标人仅有一个施工总承包资质要求，不接受联合体投标。

10、疑问：因本项目招标文件中项目经理业绩要求工业厂房施工总承包业绩，而项目经理奖项荣誉要求为建筑工程项目获奖，两者业态要求不一致，能否将项目经理业绩、项目经理奖项荣誉要求均调整为建筑工程项目?

回复：不修改。本项目设置的项目经理具有相关施工经验，与本项目的具体特点和实际需要相适应，为增加项目竞争性，项目经理奖项荣誉要求为建筑工程项目获奖，项目经理业绩设置符合《合肥市建设工程施工项目评标办法实施导则（2023年版）》要求，不违反法律法规。
11、疑问：本项目招标文件正文“第三章评标办法中详细评审标准中项目经理奖项荣誉”要求投标文件中提供“项目合同（能体现项目经理身份的）”，若项目合同无法体现项目经理身份的，能否提供竣工验收资料证明证明？

回复：如项目合同中无法体现项目经理身份的，可以再提供竣工验收证明文件（至少有建设单位、设计单位、监理单位、施工单位四方参与竣工验收并盖单位章）作为佐证材料。
12、疑问：我方对甲方品牌无异议，请问招标文件“P218页（十八）招标人参考的材料品牌响应表”是否按招标文件“P158（二）招标人主要设备及材料品牌推荐表”的品牌填写相对应的品牌。

回复：“本表仅针对不采用招标人参考品牌，采用其他品牌的投标人填写，并注明并提供相关技术参数、业绩等供评标委员会评审，未在上表中注明且未提供相关技术参数、业绩，或经评标委员会评审未通过的，中标后只能从招标人参考品牌中进行选择，价格不予调整。”

13、疑问：招标清单中没有需评审的人工和主要材料，请问招标文件“P220页（二十）需评审人工和主要材料一览表（如有）”是否只需要提供空表。

回复：是。

14、疑问：能否提供地质勘测报告？

回复：不提供，以图纸和工程量清单为准。

15、疑问：1#厂房结构，A区基础平面施工图中DJK04、DJA06无配筋、基础埋深等描述。
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回复：详见下图。
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16、疑问：1#厂房结构，A区基础平面施工图中未注明基础埋深均为-2.500，此埋深是否为基础底标高，若为基础底标高，以1交B轴DJB01为例，杯底厚度仅剩100mm。

回复： ﹣2.5为基础底标高，以1交B轴为例，杯底厚度为2500-450-1600-100=350mm。
17、疑问：1#厂房结构总说明中基础垫层为“100厚用C15素混凝土垫层，伸出基础周边100mm”，清单中混凝土垫层特征描述强度为C20。

回复：本项目所有垫层强度等级均为C20。
18、疑问：1#厂房建筑，建筑图中2-3交A轴卫生间屋面为100厚岩棉夹芯板屋面，做法表中缺失，清单中也无此项描述。
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回复：100厚岩棉夹芯板屋面（夹芯板外层钢板和内层钢板均采用0.6mm厚，外板镀铝锌含量不小于150g/m2，内板镀锌含量不小于180g/m2）为局部小屋面，平面图已标明位置。工程量清单已调整，详见附件一《工程量清单及控制价（答疑版）》。
19、疑问：1#厂房结构，B区基础平面施工图中DJJ-G-1无配筋描述，另描述中DJP-G-1、DJJ-E-3平面图中未显示。

[image: image8.png][ESANAY)

DJJ-G-1
-1.500

1300
AN N ‘

400

8000

+ L E[r
+|;4

L0D

1000

0N

300

1025 675 107

625 };

L00 575 1 575
a0

nn





回复：标注配筋文字中DJP-G-1应为DJJ-G-1，DJJ-E-3多余标注。
20、疑问：1#厂房结构，空压机房、辅助用房图纸设计说明抗震等级为二级，A区和B区图纸设计未明确抗震等级。

回复：多层钢结构厂房抗震等级为四级，多层混凝土框架抗震等级为三级，空压站等单跨混凝土框架抗震等级为二级。
21、疑问：1#厂房结构，结构说明第4.2.1条中明确“抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件（含梯段），其纵向受力钢筋应采用带“E”的热轧带肋钢筋”，结构图中以辅助用房为例，图纸说明中未体现抗震钢筋。
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回复：总说明要求的混凝土框架和斜撑构件（含梯段）需采用带E钢筋。
22、疑问：1#厂房结构，结构总说明第4.2.9中明确d≥20的HRB400钢筋采用直螺纹套筒接头，其他直径的钢筋是否可以根据需求在满足规范要求前提下合理选用。
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回复：可以。
23、疑问：1#厂房结构，结构总说明第5.3.6中楼梯间墙面1.6*19.05*19.05镀锌电焊网，清单中为1.6*20*20镀锌钢丝网。
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回复：以清单为准。
24、疑问：1#厂房结构及建筑，结构说明第4.1.5中明确构造柱、圈梁、压顶梁、过梁、栏板等所用混凝土除特殊注明外均采用C25，建筑施工图中窗台压顶、卫生间及管道井等防水翻边混凝土为C20，因二次结构为零星施工，混凝土标号多零星材料不易控制，建议此部分混凝土统一采用C25细石混凝土。
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回复：同意，此部分混凝土统一采用C25细石混凝土。
25、疑问：1#厂房建筑，厂房门窗大样图中仅明确了铝合金窗主型材应采用90及以上系列型材，铝合金门主型材是否也采用90及以上系列型材。
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回复：是。
26、疑问：1#厂房清单，外墙20厚防水砂浆找平层未明确砂浆强度等级，是否按照强度≥M7.5。

[image: image16.png]). DA AR ABY,
THEK B TR 250mm BEWRADABAEE  Cb20 WERAL. METRH
KRR TEEN b RA WA 300mm o RIBRRASAARET w75 SREAENRN
BARETERT 0.4 MPa . MEETELARAR,





回复：是。
27、疑问：1#厂房建筑，厂房建筑说明做法表中抹灰层玻纤网未明确相关参数。
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回复：玻纤网单位面积质量≥160g/㎡，耐碱断裂强力≥1000N/50mm，断裂伸长率≤5%，建议网眼尺寸5mm×5mm。
28、疑问：1#厂房建筑，厂房建筑说明做法表中抹灰层钢丝网未明确相关参数。
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回复：规格为⌀1x20x20mm加强钢丝网。
29、疑问：1#厂房建筑，厂房建筑说明第（八）.2.2中明确外墙不同材料墙体交接处，找平金属网宽为300，第五.10中明确不同材料墙体交接处，找平金属网宽为200，清单中仅体现网宽为300钢丝网。
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回复：规格以⌀1.6x20x20mm为准，宽度均以300mm为准，工程量清单已调整，详见附件一《工程量清单及控制价（答疑版）》。
30、疑问：1#厂房建筑，厂房建筑说明第（七）.2中明确电梯坑混凝土抗渗等级为P8，侧壁内外及底板内侧采用1.5mm聚氨酯防水，清单中缺失。
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回复：工程量清单已调整，详见附件一《工程量清单及控制价（答疑版）》。
31、疑问：建施：2号厂房建筑施工图108建施图和结构施工图1-5轴厂房坡道挡板平面位置不符

建施图108[image: image21.png]


       结施图[image: image22.png]m




回复：挡板位置按建筑图为准，外圈2.7m高，内圈1.5m高 。
32、疑问：结施：2#厂房坡道结构图2#厂房坡道结构图柱平面布置图部分柱未注明代号无配筋详图，具体到清单量钢筋量可能存在较大差异。
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回复：按《标高-0.200m~第一跑柱平面布置图》同部位柱配筋。
33、疑问：建施：2号厂房建筑施工图101/C101门窗详图表内显示C4030为25个，外立面显示为27个具体到清单可能存在差异。
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回复：按外立面个数，以清单为准。
34、疑问：结施：2#厂房基础图结施基础图图纸说明垫层强度为C15，清单内为C20。
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回复：本项目所有垫层强度等级均为C20。
35、疑问：倒班宿舍楼建筑施工做发表内图纸要求锚栓数量≥12个/㎡，清单项保温隔热墙面（外2）无具体要求。

回复：工程量清单已调整，详见附件一《工程量清单及控制价（答疑版）》 。
36、疑问：地下室：梁板/墙图中未注明后浇带位置。

回复：图纸中已注明位置。
37、疑问：地下室底板中C/9-10轴线处增加1米高的挡墙，只画出大致位置，未有具体做法，无配筋图。

回复：此处内墙配筋参照Q1。
38、疑问：地下室只有结构图纸，其它图纸无。

回复：地下室各专业图纸请见研发楼单体图纸。
39、疑问：室外绿化标高未注明，无做法。

回复：绿化不在本次招标范围内。
40、疑问：室外石材路面标高不明确，坡度无。

回复：从室外散水坡向排水沟沟顶。
41、疑问：室外水池水景无具体做法，无底标高。

回复：该部分以专业工程暂估价形式计入。
42、疑问：室外混凝土路面无施工做法，未明确混凝土标号。

回复：气体站混凝土引道做法见厂区重载道路混凝土基层及以下做法；其他混凝土台阶、坡道见建筑施工图。
43、疑问：《食堂》

（1）食堂厨房建筑图未注明排水地沟位置；

（2）食堂厨房建筑图未注明传菜口窗口；

（3）食堂烹饪区地面未注明具体做法；
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（4）食堂结构图中未明确基础形式（独立基础 / 筏板基础等）、埋深及持力层承载力要求；

（5）食堂结构图缺少基础平面图及剖面图；

（6）食堂电梯吊环节点详图缺失。

回复：（1）厨房排水沟不在本次招标范围；

（2）传菜口窗口不在本次招标范围；

（3）食堂烹饪区地面不在本次招标范围；

（4）食堂位于地库上，基础形式及做法参见地库图纸；

（5）食堂位于地库上，基础形式及做法参见地库图纸；

（6）吊钩做法见总说明第13.5条，工程量清单已调整，详见附件一《工程量清单及控制价（答疑版）》。

44、疑问：《研发楼》

（1）研发楼结构图中1层柱截面尺寸与建筑图中1层柱截面尺寸不一致（例如结构图中1/A轴KZ1为600*700，建筑图中1/A柱为600*600）；

（2）研发楼清单中混凝土工程项目特征描述的混凝土抗渗标号为P6，设计图中基础抗渗等级为P8；

（3）研发楼地下室垫层清单中混凝土垫层强度等级为C20，设计图中垫层混凝土强度等级为C15；
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（4）建筑平面图中无图例说明；

（5）建筑图中仅1处剖切的墙身大样图且无剖切位置；

（6）结构施工图中电梯基坑无配筋大样图（仅建筑图中电梯大样图有注释基坑深度为1.6m）。

回复：（1）以结构图为准；

（2）地下部分混凝土抗渗等级为P8，地上屋面及卫生间屋面混凝土抗渗等级为P6，工程量清单已调整，详见附件一《工程量清单及控制价（答疑版）》；

（3）本项目所有垫层强度等级均为C20；

（4）图纸无误，无其他图例说明；

（5）研发楼造型一致，此墙身适用于大部分外墙造型构造；

（6）电梯基坑配筋详见地库结构图纸。
疑问：固废库建筑屋面做法中有保温层，建议做结构找坡，不建议在保温上面做找坡，如有渗漏将很难找到漏点。

回复：图纸及清单无误，无需调整。
46、疑问：图中有防水施工工艺要求需冷贴，清单中未注明是自粘卷材，注意材料差。
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回复：图纸及清单无误，无需调整。
47、疑问：根据招标文件《附表 2 其他主要管理人员和技术人员最低要求》，请问该部分人员是否仅在中标后提供即可，投标文件中无需提供？

回复：无需提供。项目实施时，中标人和招标人在签订合同时应按照不低于此表人员配置的要求填写承包人主要施工管理人员表（人员配置符合住房和城乡建设部及安徽省相关标准），并作为合同的附件之一。
48、疑问：现场三通一平未做，是否为总包后期考虑？

 回复：正在实施，现场三通一平不在本次施工范围内。
49、疑问：经现场踏勘，前期围墙工程未全部施工完成，请明确前期围墙工程的界面以及移交条件。 

回复：前期围墙工程均不在本次招标范围内，由围墙施工单位直接向建设单位移交。
50、疑问：请提供本工程临时供电位置及用电容量、临时供水点位置及管径大小等信息。 

回复：临时供电位置为厂区1号门附近，供电容量400kVA，临时供水点位置为厂区1号门附近，管径大小DN50。

51、疑问：请提供本工程地勘报告。

回复：不提供，以图纸和工程量清单为准。
52、疑问：本项目现场停车场区域以及二期三号厂房能否搭设办公区、工人生活区。

回复：中标人结合现场实际情况考虑。

53、疑问：本项目招标图纸中的“和安机械新区平整方案”图与现场场地平整现状偏差较大，请提供现状场地标高平面图。

回复：现场场地正在平整中。本项目施工时现场标高以“和安机械新区平整方案”进行考虑。

54、疑问：本项目招标文件要求总工期540日历天，开工日期2025年6月30日，有无单体节点工期要求？

回复：按招标文件要求执行，无节点工期要求 。
55、疑问：空中连廊1是否不在本次范围内？

回复：空中连廊1不在本次施工范围内。
56、疑问：招标文件附件中提供了PDF最高投标限价，请问是每条清单子项报价都不能超限价还是不超总的限价？

回复：按招标文件要求执行，投标人投标总报价不超过招标文件约定的最高投标限价即可。
57、疑问：能否提供控制价版本的软件？

回复：不提供。
58、疑问：不可竞争费（含安全文明施工费、环境保护税）根据工程量清单不可竞争项，是否只执行招标文件之规定的费率和计算基数不变，还是执行招标文件提供的不可竞争费数额？

回复：按照招标文件P156“5.6 不可竞争费（含安全文明施工费、环境保护税）根据工程量清单不可竞争项目，结合第5.1款编制依据确定，安全文明施工费费率不得调整”要求执行。
59、疑问：本项目招标前附表履约保证金2%，P54页8.1.1提到履约保证金10%， 前后不一致，请明确。 

回复：招标文件P54页约定“除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金为中标合同金额的10%”，本项目履约保证金金额见投标人须知前附表8.1.1。
60、疑问：P69 页项目奖项荣誉加分招标标文件中描述为“提供颁奖单位的颁奖 文件或颁奖单位官网文件截图（颁奖文件不含荣誉证书、奖杯、奖牌、 奖状）及项目合同（能体现项目经理身份的）”，如果项目发生项目经理变更，能否以招标文件P36页附录 5中第三项描述“说明：①项目经理业绩，在合同履行过程中项目经理发生变更的，该业绩属于变更后的项目经理；②竣工验收文件与合同或中标通知书等资料载明的项目经理 不一致时，以竣工验收文件中项目经理信息为准。”为依据。

回复：可以。
61、疑问： 投标人业绩要求和第三章2.2.2（2）投标人业绩：自2020 年 1 月 1 日以来（以竣工验收时间为准），投标人具有单项合同额不低于 17900 万元或单个合同总建筑面积不低于 66200 平方米的工业厂房施工总承包业绩。

问：满足上述规模的工程总承包（即EPC）工业厂房业绩是否予以认可？

回复：如投标人提供的投标人业绩为工业厂房工程总承包业绩，投标人承担的施工部分需满足招标文件“合同额不低于 17900 万元或单个合同总建筑面积不低于 66200 平方米”，并按招标文件要求提供材料，经评标委员会评审通过予以认可。
62、疑问：第三章，3.1.3 项目经理业绩：自 2020 年 1 月 1 日以来（以竣工验收时间为准），投标人具有单项合同额不低于 17900 万元或单个合同总建筑面积不低于 66200 平方米的工业厂房施工总承包业绩。

问：满足上述规模的工程总承包（即EPC）工业厂房业绩是否予以认可？

回复：如投标人提供的项目经理业绩为工业厂房工程总承包业绩，业绩施工部分需满足招标文件“合同额不低于 17900 万元或单个合同总建筑面积不低于 66200 平方米”，且拟派项目经理担此业绩中的施工负责人，并按招标文件要求提供材料，经评标委员会评审通过予以认可。
63、疑问：能否提供控制价软件版资料？

回复：不提供。
64、疑问：本项目挂网资料无《可调整价差人工和主要材料一览表》，请确认。

回复：本项目无《可调整价差人工和主要材料一览表》。
65、本项目工程量清单和最高投标限价已调整，详见附件一《工程量清单及控制价（答疑版）》。

其余内容保持不变，特此通知。
此次答疑澄清作为招标文件的组成部分，具有同等效力。答疑澄清与招标文件有不同之处，按本次答疑澄清内容执行。
招 标 人：合肥和安机械制造有限公司

地    址：安徽省合肥市经开区汤口路630号

联 系 人：毛工

电    话：0551-63681149

招标代理机构：安徽省招标集团股份有限公司

地    址：合肥市包河区紫云路888号

联 系 人：王伟

电    话：0551-66061479、15055137710

日期：2025年6月5日
